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Bestehend Projekt

Fernwärme

Die dargestellten bestehenden Werkleitungen sind NUR informativ!
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.

Meteorwasserleitung

Daten der Amtlichen Vermessung vom : November 2018

INGENIEURBÜRO P. ZUMBACH AG
BERATENDE BAUINGENIEURE SIA/USIC
SEGESSERWEG 6, 5000 AARAU
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Werkleitungssanierung RebenwegOBJEKT

PLAN Situation 1:200

AusführungsprojektAuflageprojektBauprojektVorstudien Ausgeführtes WerkVorprojekt

Gemeinde Erlinsbach SO

örtlicher Öffnungen

Belagsaufbau Strasse

AC T 22 N
AC 8 N 25 mm

  75 mm
ungeb. Gemische
Teilersatz UG 0/45   500 mm

Warnband

Elektro / Wasser
Normquerschnitt 1 / 1:20

1P
E 

ø1
50

1P
E 

ø1
50

1P
E 

ø4
0 

oe
B

Warnband

Leitungskies 0/16

Ungeb. Gemisch 0/45

Ungeb. Gemisch 0/45

Beton CEM kg/m3 150
0-16mm

Ungeb. Gemisch 0/45

PE
 1

60
/1

30
.8

Erdband CU 30x2

Koordination Werkleitungen und Belagssanierung


